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Skrifa, rozvodnica Samostane stojaca ststava troch skrif
oceloplechova
Pocet poli : 3
Delenie : nedeleny
Rozmery skrine : vid' pohlady (kétovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) : IP 30/20
Trieda ochrany : |
Mechanicka odolnost :
Material skrine / dveri : plech / plech (s antikoréznou Upravou)
Uzatvéranie dveri : z&mok trojbodovy
Farba skrine : $eda (napr. RAL 7035)
Privody / vyvody : zhora, zdola / nahor
Menovité napétie : Un= 400V AC
Menovity prad : In= 50A
Menovita frekvencia : 50 Hz
Skratova odolnost : 10 kA
Privodné vedenie : do 2x 4x150 mm?
Rozvodny systém : 3/ PEN AC 230V 50Hz, TN-C-S
2DC 24V, SELV
Skratové pomery : Ik*< 10 kA, Ip <10 kA
Ochrana pred zasahom el. pridom podia STN 33 2000-4-41
411 - Samoginné odpojenie napajania
Zakladna ochrana: - zékladna izolacia Zivych Casti
- zébrany alebo kryty
Ochrana pri poruche : - samocinné odpojenie napajania
- doplnkova ochrana pridovym chrani¢om
Poznamka : pre elektro vyzbroj rozvadzaca je mozné pouZit' iné
zariadenia ako su uvedené, ktoré splfiaju predpisané parametre
a charakteristiky, rozmer a poCet skrifi je mozné prisposobit konkrétne
pouZitym zariadeniam s ohfadom na velkost miestnosti.
Zapojenie rozvadzaca ako aj predradené istiace prvky mozno po dohode
s projektantom prisposobit konkrétne vybranym zariadeniam podla ich
konkrétnych poziadaviek.
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poistkovy stop tlagidlo o~ ° Q§> °
odpinad 1715 S LED 4 X2 § LED ) X2
10x38 OFV1 —1G T E cervené . ;
1x 1A g6 o1 | AC 230V zelend biela
Limo = 25kA/p0l | o| [ol |S ‘ CENTRAL HLAVNY [STIE HLAWY 1STIE
Imax = 60kA/pol | i STOP ZAPNUTY VYPNUTY
— 4 | =
Ny LB 1@ e
(napr. SALTEK N N |c £ Osadit na dverdch rozvdadzata
2S5
FLP-B+C MAXT VS/3) g |g %‘ 2
x |x 3 N
U U e H# >
Slg|f8 & >
1= I
N O|N
R
s |5
I o I _
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\
E— Fezn 210mm
ER-P =
NLO00O —
NAYY-J 4x120 ** FeZn @10mm*
Privod z rozvadzaca ** Pozndmka: Kdbel je stéastou ¢astiPD X Kdble su sicastou castiPD SO 01.4 El. kdblové rozvody
merania ER-P SO 03 - Elektricka pﬂpojko k COV Prepoj na HUP a vonkajsie osv. - tato cast riesiiba ich napojenie
(pripojka NN) tato cast riesiiba zakoncenie kabla v RH
38/ 32 -—
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< LUt 3/PEN AC 400/230V 50Hz. TN-C-S NEZALOHOVANE NAPAJANIE
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E >
AL ZALOHOVANE NAPAJANIE
AT =
HIATE Z
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-pdlovy NV e ————— |
3-polahovy - -
1FA1 1FAZ prepinat sieti ‘Ff -—4-—F- ‘ 1HL1 O_®_O ‘
3I-pdlovy TR 5: :‘ Y Q‘ 3-pdlovy In=63A } signdlka X1 X2 }
istic¢ A o\ istic s LED
In=40A J}%\% - 1n=404 I pe 2av ‘ ‘
char. " R A char. " \ biolg NAPAJANTE |
Tcu=1 OKA Tcu=1OkA [ 20 SIETE [
I I
\ \
Poznamka: Spina¢ 1Q1 sluziiba pre servisné ucely \ 1HL2 o—(X) o \
priservise alebo poruche generdtora a skrine ATS. | signdlka X1 X2 \
V' normadlnej prevadzke zabezpecuje prepmome \ s LED [
|| napdjania zo siete ¢izdlozného genermoro automaticky \ OC 24v NAPAJANIE \
1FV1 r Lz |13 prepina¢ v skrini ATS. V normdinej prevudzke musi I biela | 7 CENERATORA |
SPD 142 ‘m v m‘ byt prepinaé 1Q1 prepnuty do po\ohy 'Generdtor" \ \
Limp = 25kA/pdl [ \
Imax = 60kA/pdl 1 i | 1HL3 |
In = 30kA/pdl & | |
o P oo TR
napr . 1KA1 \ S I
FLP-B4C MAXT VS/3) |y JE pom.rel6 | Dcifiz CHOD |
A A P = 0C 24V Tw \ GENERATORA \
® B 5 7 ap \ \
YI¥|:8 b= —— = -
E E ég Osadit na dverdch rozvddzada
> >
> !
Z4lozny genemfor
0x1 - 8pecifikdcia vid
technickd sprava
| 33KVA \—x, ' POZNAMKA:
| Generdator musi byt dodany vrdtane skrine automatického zdskoku
] ' ATS a prepdjacich kablov medzi ATS a RDA. Zapojenie zdlezf
RDA | — \ od vybmneho typu zariadenia podra dokumemmcwe vyrobeu,
_-——— Rozvadza¢ ATS automaticky prepma napdjanie zo siete pm jeho
A ] prﬁommosh az gemermom pr\ vypadku ﬂGDGJGﬂ\G a musi by
CISLO OEVOQU' WL 000 — ATS - WL 002 — ¥50001 — RDA . schopmy pri zopnuti “zo siete” preniest cely vykon technolégie
KABEL (VODIC): CYKY=J 4x10 vlastné kdble CYKY-J 4x10 JEFY-0 4x1 viastné kdble ¢ize Ps =17 kW (spinaci prvok v ATS In=50A).
Rozvadzad Zalohovand je len Cast technologies pri chode na zalozny zdroj
b Privod pre automar i ckého Vyvod Signalizdcia Rozvddzadé riadiaci sysTem povol i chod iba vybmﬂych zariadeni a zabezpeCi
UKONCENIE: generdtor stK(‘)Ku z generdtora chodu automatiky ich postupné spinanie pre obmedzenie prudovych rdazov.
Z0 siete 400V740A na RDA | 4O rozvdadzaca na generdtor zdlozného zdroja
- - - - — — * Kable su sicastou CastiPD SO 01.4 El. kdblové rozvody
Pi/Ps (kW): Psmax = 17 kW - Psmax = 17 ki Pzal =33 kVA a vonkajsie osv. - tato cast riesiiba ich napojenie
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RC ZS8 EB
¢iSLO 0BVODU RCWS0000 RCWL0000 ZSWL0000 WL9107 WL9302 WS39302
KABEL (VODIC): CYKY-Q 2x2,5% CYKY-J 5x4 * CYKY-J 3x15 *|  CYKY-J 3x2,5 * CYKY-J 3x6 % JEFY-0 2x1 X
. * ggmoimroE:‘KEbE sy Suéosgou 6GSﬁED-~- Meraci Kompenzadny Ustrediia pre Napo jenie Vonkajsie . Snimag
UKONCENIE: o UL Bl KODIOVE rozvody O vOnkajsie osv. transformdtor rozvadzad zabezpeéovaci pohonu osvetlenie sumrakoveho
tato cast riesiiba ich napojenie pre RC RC systém el. brany spinata
Kipisps kwy: - 12,5 KVAr 0,30 / 0,30 0,70 / 0,70 0,31/ 0,31 -/ -
T STAVBA INvEsTOR:  Obec Velaty HL. INZ. PROJEKTU:  Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATUM: 09,2018 | sTUPEN DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
s.r.o. KOSICE casi.  PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV RH - ROZVADZAC 4130 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 7 9
ROZVADZAC RH pore ¢.2
A « L1 3/N/PE AC 400/230V 50Hz. TN-S -
e —
L3 >
] 1Lt -
B J e <
dE Z
C
] 112FAl1 113FAI1 114FAl1 115FAl1
2-polovy JP N 2-polovy JP N 2-pblavy JP N 2-polovy JP N
pr.chrdnic — pr.chrdnic - pr.chrdnic R pr.chrdnic R
s nadprud. A\*{IH s nadprud. \7bﬂ s nadprud. A\*bj‘ s nadprud. \7bﬁ‘
D achranou > Iy ochranou > v ! ochranou > v ! ochranou 5 Iy
In=16A/C T —|7-] In=16A/C T —|- ! In=16A/C T —|7-] In=16A/C T |-
Idn=30m | T Idn=30mA T ldn=30mA | Idn=30mA [
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E
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| > 2N >
G > 7= >
H 0X3: |4 @] 0X3:|5 @a 0X3: |6 @ﬂ 0X3: |7 @ﬂ
: 12 =] 13 =] 14 =] tM15 [T
¢iSLo 0BVODU WL1120 WLN130 WL1140 WL1150
KABEL (VODIC): CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5
Klimatizacna Klimatizacna Klimatizacna Elektricky
UKONCENIE: jednotka jednotka jednotka konvektor
- napajanie - napdjanie - napajanie - napdjanie
m.c. 1.01 m.c. 1.01 m.c. 1.02 m.c. 1.03
K1 pi/Ps (k) 2,0 /2,0 2,0 /7 2,0 2,0 /2,0 1,0 / 1,0
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PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV
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KABEL (VODIC): CYKY-J 5x4 * CYKY-J 5x4 * CYKY-J 3x1,5 * --- --- ---
. ZOSE\/}govo ZOSEV-LSOVO Svetelny R R R X Poznamka: Kable su stuéastou castiPD
UKONCENIE: i(g(‘jn\;] 540%”\7 obvod ezerva ezerva ezerva SO 01.4 El kablové rozvody a vonkajsie osv.
tato cast riesiiba ich napojenie
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K Pi/Ps (kW): Pi= 1,7 kW Pi= 17 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
.r.o. KOSICE — —= RH - ROZVADZAC -
= CAsT PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV 8/30 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZVADZAC RH  poie ¢.2
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
e —
e =
s Z
— e
B
103FU1 103FU2 | 103KA1 ‘f 7777777777777777777 |
— '3’9""; JLW JLB 5 svorka so pom.rele | |
DO‘Z*KOV}’ Q sklopoistkou oc 22\; A2 ‘ 103HL1 103HL2 \
C odpina¢ - 045A 2 signdlka signdlka |
10x38 2 T4 e } s LED m s LED m [
(- 3x 10A gR
Y 103FU3 - | 102 1 | carvend zolond |
svarka so pom.rela I |
sk lopoistkou oc 22; A2 | |
D |2 \ CERPADLD CERPADLO |
‘ 1M03 - PORUCHA 1M03 - CHOD
103KT Ul |v1 w 103KA3 M | }
Trojfdzova pom.relé [Savl I
komutaénd 11mivka | M fffffff 0C 24v | 103SB 1 !
L e vyhodnocovad ., g 10‘ 2 e | ovlddacie o—)/m ‘
L=2.5MH (+/-20%)  Juz Tva Twe poruchovyeh o0 +24v G\D 00 | tladidlo 13 14 !
Pstr=28W stavov 5, g ‘ | 1x spinaci \
motora  0—+O RESET | 103KA4 |, | kontakd |
E 24 |7 ‘ pom.relé | gierne [
Lt |Le |L3 —9o7° 1*2 Vo | 0C 24V Tp; ‘ |
103GS 22 |5 | il CERPADLD 1MO3 \
Frekvenény menié | e | RESET PORUCHY !
— pre Cerpadlo do 2,2 kW | 41 14 |
InQ = 6A ; ;\/w MbTwO_Q/—OLQ L 7777777777777777777 |
vstavany EMC filter 312 Osadit na dverdch rozvddzada
2 sady parametrov ! ;‘)_!O ‘
F DI/DO. Modbus ‘ 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ‘
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 2N >
Sz PE >
— — Y
103X2:
H
J
|
| | (=)
¢iSLo 0BVODU: WL1030 WS1031 --- WL103
KABEL (VODIC): NYCY 4x1,5/1,5 JEFY-0 10x1 --- vlastny kabel
. éerpcd\o MO3, % Ovladacia éerpod\o v sacom
UKONCENIE: napdjanie Cerg\ji‘gog‘.’!os’ skrinka cerpadla . bazeéne
(400v, 3,8A) MS1MO3 CS na pr\/toku
K|PirPs (kwy: Pi= 17 kW Pi= 17 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
.r.o. KOSICE — - — RH - ROZVADZAC -
os CAst PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV 9/30 G.2-4




CAsT

PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV

0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZVADZAC RH  poie ¢.2
A ~ 1L — 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
e ’
>7 0 >
- -
— e
Bl g ___.__
104FU1 104FU2 lrw 7104KA1, M 7104KA5 M ‘h I
- 3-pél. Jb Jb 5 svorka so pom.relé pom.relé |
poistkovy Q sk lopoi stkou 0C 24V ~Trp 0C 24V Tw } 104HL1 104HL2 |
C odpinaé  \~ 0,5A 2 4P 4P signdlka signdlka
10x38 :ﬁgf%e } 5 LED m s LED m [
— 3x 10A gR 104KA?2 DC 24V 0C 24V |
104FU3 lj omreld ma ‘ Servend zelend |
svarka so pom.rela I |
sk lopoistkou oc 22; A2 | |
D |2 \ CERPADLD CERPADLO |
104KT i il 104KA3 } 1M04 - PORUCHA 1M04 - CHOD |
I S L I
Trojfdzova pom.relé [Savl
komutaénd tImivka g |é g v hod%m T ‘ 0C 24v | M — I
| 3X 6A Y ovcn M2 10! a2 4p \ ovlddacie C}A//L/ZAO ‘
L=2.5MH (+/-20%)  Juz Tva Twe POrUchovYeh oo +24v G\D 00 | tladidlo 13 14 !
Pstr=28W stavov 5, g ‘ | 1x spinaci
motora ~ O——O RESET | 104KA4 |, ‘ kontak ‘
£ 24 |7 \ pom.relé tierne \
Lt [Le |13 0 e \ 0c 24V T, } |
104GS 22 |5 | il CERPADLD 1MO4 \
Frekvencny menic | e | RESET PORUCHY !
] pre Gerpadlo do 2,2 kW | 4| 14 |
InQ = 6A ; ;\“; WE»TL)(Y///I{)JO L 7777777777777777777
VS;GVGZY EmMC f?lfer 3‘ 12 Osadit na dverdch rozvddzada
sady parametrov | l——o—o
F DI/DO. Modbus ‘ 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ‘
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 2N >
L > >
104X2:
H
K
J MO LZ2
| L
| | (=)
¢isLo 0BVODU: WL1040 WS1041 --- WSLZ2 WL104
KABEL (VODIC): NYCY 4x15/1,5 JEFY-O 10x1 --- vlastny kabel vlastny kabel
. éerpodo MO4, X Ovladacia Blokovaci éerpodo v sacom
UKONCENIE: napdjanie Cergaifog!04’ skrinka cerpadla plavak bazéne nadrie
400V, 4,40 MSIM04 min. hladiny vratného kalu
K Pi/Ps (kW): Pi= 1,5 kW Pi=15 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
. [ x Y Ing. A. 1l1é$ cisLo:
t s.r.o. KOSICE O RH - ROZVADZAC ~TRACOVR g ST10 /30 | G.2+4




CAsT

PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV

0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZVADZAC RH  poie ¢.2
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
— >
e =
s Z
— e
Bl ____.__
105FU1 105FU2 |1 105KA1 ), " |
— 3-pdl. JLW JLB 5 svorka so pom.rele | |
poistkovy Q sk lopoi stkou 0C 24V a2 ‘ 105HL1 105HL2 \
C odpinaé  \V~ 0450 2 4P signdlka signdlka
10x38 :ﬁgf%e } 5 LED m s LED m [
(- 3x 10A gR
Y 105FU3 - | TooKZ | carvend zolond |
svarka so pom.rela I |
sk lopoistkou oc 22; A2 | |
D |2 \ CERPADLD CERPADLO |
‘ 1M05 - PORUCHA 1MO5 - CHOD
105KT Ul |v1 w 105KA3 M |
Trojfdzova pom.relé [Savl
komutaénd 11mivka | M fffffff 0C 24v | 105SB 1 !
L e vyhodnocovad ., E;ﬁ 10\ 2 e | ovlddacie CF‘/,l/’A*D ‘
L=2.5MH (+/-20%)  Juz Tva Twe poruchovyeh o0 +24v G\D 00 | tladidlo 13 14 !
Pstr=28W stavov 5, g ‘ | 1x spinaci
motora  0—+O RESET | 105KA4 |, | kontakd |
£ 24 |7 \ pom.relé | tierne \
Lt |Le |L3 —9o7° 1*2 Vo | 0C 24V Tp; ‘ |
105GS 22 |5 | il CERPADLD 1MO5 \
Frekvencny menic | e | RESET PORUCHY !
] pre Gerpadlo do 2,2 kW | 4| 14 |
InQ = 6A ; ;\“; WE»TL)(Y///I{)JO L 7777777777777777777
vstavany EMC filter 312 Osadit na dverdch rozvddzada
2 sady parametrov ! L““‘}J‘O
F DI/DO. Modbus ‘ 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ‘
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 20 >
Sz PE >
— — Y
105X2:
H
K
J MO LZ3
| L
| | (=)
¢isLo 0BVODU: WL1050 WS1051 --- WSLZ3 WL105
KABEL (VODIC): NYCY 4x1,5/1,5 JEFY-O 10x1 --- vlastny kabel vlastny kabel
. éerpcdm MOS, % Ovladacia Blokovaci éerpodo v sacom
UKONCENIE: napdjanie Cergjiﬁ;;ZOS, skrinka cerpadla plavak bazéne nadrie
400V, 4,40 MS1MO5 min. hladiny vratného kalu
K|PirPs (kwy: Pi= 1,5 kW Pi=15 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
. [ x Y Ing. A. 1l1é$ cisLo:
t s.r.o. KOSICE O RH - ROZVADZAC ~TRACOVR g ST11730 |5 G224




0 [ 1

2 3 4 S 6 7 8 9
ROZVADZAC RH e ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
—~ _
e =
s Z
Bl
106FL,J1 106FU2 lrw m M | |
— 3-pol. JLW JL} svorka so pom-relé \ \
poistkovy Q sk lopoistkou DC 24v A2 | 106HL1 106HL2 |
C odpinaé  \V~ 045A 2 4P | signdlka @ signdlka 8 [
10x38 2%4%6 | s LED x1 X2 s LED x1 X2 |
(- 3x 6A gR 106KA2 ; | DC 24V DC 24v |
pom.relé [y | Servend zelend |
DC 24V | ‘
4p | - ; I
D | DUCHADLO DUCHADLO |
1M14 - PORUCHA 1M14 - CHOD
106KT o1 |ws 106KA3 . ! |
Trojfdzova pom.relé - _________
komutaénd t1mivka g |é g DC 24V "Ta Osadit na dverdch rozvddzaca
] 3x 6A 4P
L=2,5mH (+/-20%) uz [v2
Pstr=28W
E
106GS Lt |L2
Frekvendny menis
bre dichadlo do 2.2 kN |
— 2 sady parametrov
DI1/D0, Modbus A
u v
106SF ut v
F Vystupny
sinusovy filter g é g
pre fr. menié
do vykonu 2,2kW  e-iHe-t
uz vz
6 > 2N >
S ZPE >
— — Y
y 106X1: 106X2 E
[—
@ 0
J , MS1MO06
¢iSLO 0BVODU: WL1060 WS1061 WS1062
KABEL (VODIC): NYCY 4x2,5/2,5 JEFY-0 4x1 JEFY-O 7x1
. , . Ovladacia
UKONGENIE: Duchadlo 1M06, Puchodio W05, skrinka duchadla
napajanie ermokonta MSIMOG
K|PisPs k) Pi- 15 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
s.r.0. KOSICE cast: PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV RH - ROZVADZAC 12730 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8

9
ROZVADZAC RH e ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
— >
e =
s Z
Bl
107FU1 107U |, 0TKAT . ‘ ‘
— 3-pdl. JLW JLB 5 svorka so pom.rele | |
poistkovy sklopoi stkou 0C 24V Tp | 107HL1 107HL2 |
C odpinaé Q’ 0450 2 4P | signdlka 8 signdlka @ [
10x38 2 [4 e | s LED x1 X2 s LED x1 X2 |
- 3x 6A gR 107KR2 |, | DC 24V oc 24V |
pom.relé Sy | Servend zelend |
0c 24v | ‘
4p | g - I
D | DUCHADLO DUCHADLO |
1M15 - PORUCHA 1M15 - CHOD
107KT ot |wr |w 107KA3 |, ! |
Trojfdzova pom.relé - ______________
komutaénd t1mivka g |é g 0C 24V Tm Osadif na dverdch rozvadzaca
] 3x 6A 4p
L=2,5mH (+/-20%) uz [v2 [w2
Pstr=28W
E
107GS Lt L2 |13
Frekvendny menis
bre dichadlo do 2.2 kN |
— 2 sady parametrov
DI1/D0, Modbus A
u v [w
F m ut vt w
Vystupny
sinusovy filter g é g
pre fr. menié
do vykonu 2,2kW  e-iHe-t
uz vz w2
G > 2N >
L PE >
— — Y
y 107X1: WO‘(XZ:E
[—
@ 0
J , MS1M07 ,
¢iSLO 0BVODU: WL1070 WS1071 WS1072
KABEL (VODIC): NYCY 4x2,5/2,5 JEFY-0 4x1 JEFY-O 7x1
. , , Ovladacia
UKONGENIE: Dichadlo MO7, Puchodo WOT. skrinka duchadla
napajanie ermokonta VSIMO7
K|PisPs k) Pi- 15 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
s.r.0. KOSICE cast: PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV RH - ROZVADZAC 13730 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8

9
ROZVADZAC RH e ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
— >
e =
s Z
Bl
108FU1 108FU2 |1 108KA1 |, ‘ |
— 3-pdl. JLW JLB 5 svorka so pom.rele | |
poistkovy sklopoi stkou 0C 24V Tp | 108HL1 108HL2 |
C odpinaé Q’ 0450 2 4P | signdlka 8 signdlka @ [
10x38 2 T4 Te | s LED x1 X2 s LED x1 X2 I
- 3x 10A gR 108KA2 |, | DC 24V oc 24V |
pom.relé Sy | Servend zelend |
0c 24v | ‘
4p | g - I
D | DUCHADLO DUCHADLO |
1M16 - PORUCHA 1M16 - CHOD
108KT o1 |wr |w 108KA3 |, ! |
Trojfdzova pom.relé - ______________
komutaénd t1mivka g |é g 0C 24V Tm Osadif na dverdch rozvadzaca
] 3x 6A 4p
L=2,5mH (+/-20%) uz [v2 [w2
Pstr=28W
E
108GS Lt L2 |13
Frekvendny menis
bre dichadlo do 2.2 kN |
— 2 sady parametrov
DI1/D0, Modbus A
u v [w
F TOBSF, ut vt w
Vystupny
sinusovy filter g é g
pre fr. menié
do vykonu 2,2kW  e-iHe-t
uz vz w2
G > 2N >
S ZPE >
— — Y
y 108X1: WOBXZ:E
—
@ 0
J , MS1MO08 ,
¢iSLO 0BVODU: WL1080 WS1081 WS1082
KABEL (VODIC): NYCY 4x2,5/2,5 JEFY-0 4x1 JEFY-O 7x1
. , , Ovladacia
UKONGENIE: Duchadlo M08, Puchodio 05, skrinka duchadla
napajanie ermokonta VSIMOB
K|PisPs k) Pi- 15 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
s.r.0. KOSICE cast: PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV RH - ROZVADZAC 14730 G.2-4




0 [ 1 2 3 5 6 7 8 9
ROZVADZAC RH  poie ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
— >
e =
s Z
Bl
109FU1 L1 109FU2 1 109KAT . | !
] S’Dé‘j t 13 5 svorka so pom.relé [ay I 12FA1 !
pos o sk leporation % 0 24y | 09t 109HL2 ‘ oy X
c odpinaé 0,50 |2 4P signdlka o o siondlka o | ot JA
10x38 2 |4 |6 I s LED x1 X2 s LED x1 X2 | }itéi
— 3x 16A g6 I DC 24V DC 24V | e 2
M M | ervend zelend | thG!OCKA
pom.relé | | cu=
0C 24V T | |
D * | BUBNOVY FILTER BUBNOVY FILTER |
| 1M09 - PORUCHA 1M09 - CHOD |
109KA3 |, \ \
pom.relé | |
— 0C 24V Tz "~ osadit na dverdeh rozvddzaza 1
4 ‘ 12MV1 & el
ventilatny set 15
ventildtora
E s termostatom
- L
VETEANIE
ROZVADZACA
POLE ¢.3 PE
N
F
G
>
- >
!
1
J
R1M09
CiSLO BVODU: WL1090 WS1091
KABEL (VODIC): CYKY-J 5x2,5 JEFY-0 10x1
. Mikrositovy bubnovy filter Mikrositovy bubnovy filter
UKONCENIE: - vlastny rozvadzac - vlastny rozvadzac
napdjanie ovladanie
K|PirPs (kwy: Pi- 183 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
.r.o. KOSICE — — RH - ROZVADZAC -
os CAst PS 02 - Elektrotechnické zariadenie COV 15/30 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 9
ROZVADZAC RH pole ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
— >
T =
s Z
— e
B
110FA1 110FA2 110FU3 |1 110FU5 |1 110KAT ), 110KA5 T |
- 3-pblovy 9_‘ Y 1-polovy ! svorka o svorka 5o pom.relé pom.relé ‘ |
spina¢ motora N istic sklopoistkou sklopoistkou 0C 24V Ty DC 24v } 110HL1 110HL2 |
c 4,0-6,3A In=6A 1A 2 045A 2 4P 4P signdlka signdlka |
‘ I & char."8" 2 ‘ s LED x1 @ ) s LED xq @ X |
- spom-kontakt [ - Tou=10KA 110KA2 110KA6 | oc 2av 0C 24V |
110FU4 lrw Ll : ‘ Servend zelend
svorka so pom.relé pom.relé | }
sklopoistkou oc 22; 2 DC 22\; | |
D o2 \ CERPADLD CERPADLO |
‘ 1M10 - PORUCHA 1M10 - CHOD
110KA3 |, \ |
110UM pom.relé [Savl I
(- vyhodnocovac M g 777777 1&‘ A2 oc ZZ\F/’ } ov% 0—7/ }
poruchovych o_x_o‘ 4y GND o_t_o‘ | tladidlo 704 ‘
stavov 1 inaci I
motora 00 ReseT | 110KA4 |, | " f;?s&ff‘ ‘
£ 110KM1 s s . 24 |7 | pom.relé } ierne \
3pslovy A1 f‘ ———O—o+ | 0C 24V T | |
SVK;Z A\ v 22 |5 12 VOC \ 4P | CERPADLO 1M10 [
n=
[ Uo=230VAC A2 ;w i HIGH TEMP 4‘ 14 I RESET PORUCHY }
+pom. kontakty |2 |4 |6 - MbTwO_Q/’—OLQ ‘ !
| 3 \ 12 "~ Osadit na dverdch rozvédzada
F | 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ‘
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 2N >
— — Y
110X1:] 1|2 3 ‘HOXZ: E E@
H
= s e
J | G (@
¢isLo 0BVODU: WL1100 WS1101 --- WSLZ4 WL110
KABEL (VODIC): CYKY-J 4x2,5 JEFY-0 12x1 --- vlastny kabel vlastny kabel
5 < < Ovladacia Spinacia blokovaci _Cerpadio
UKONCENIE: Cerpcd_k? W.MWO' Cerpoq\o WWO’ skrinka cerpadla plavakovy v CS vycistene]j
lad
napajonie oviadanie MSTM10 spinac¢ vody
K Pi/Ps (kW): Pi= 2,4 kW Pi= 2,4 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
.r.o. KOSICE — —= RH - ROZVADZAC -
= CAsT PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV 16/30 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZVADZAC RH pole ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
>
e >
s =
— e
Bl ___.__
111FA 1MFA2 | 111FU3 | 1M1FUS |1 LKA ), 11KAS - \
- 3-pdlovy R 1-p6lovy svorka o svorka so pom.relé pom.relé |
spina¢ motora (‘ istic sklopoistkou sk | opoistkou 0C 24V Ty DC 24v } 1HL1 111HL2 |
c 4.0-6,34A In=6A T 0,54 ]2 4p 4P signdlka signdlka [
‘ I & char."8" 2 ‘ s LED x1 @ ) s LED xq @ X |
L +pom.kontakt [ - Tou=10kA 111KA?2 111KA6 ‘ DC 24v DC 24V |
111FU4 lrw Ll : ‘ Servend zelend
svorkd so pom.relé pom.relé | |
sklopoistkou oc 22; A2 o 22; | }
D o2 \ CERPADLD CERPADLO |
‘ 1M11 - PORUCHA 1M1 - CHOD
111KA3 |, \ }
MM Ponre | 118 — \
| vyhodnocovad . g 10‘ 2 4 A2 | ovlddacie o—)/m |
poruchovych o_x_o‘ 24V GND o_t_o‘ | tladidlo 13 14 ‘
stavov 1 "nac ! |
motora 21o—ho6 RESET ' 111KA4 A ‘ " f;?s&ff‘ ‘
£ KM ||, ) 2 |7 \ pom.relé } Gierne |
3*D$‘,EV¥ d M T‘ 40_‘0:2 - i oc 23\; a2 | I
stykac A\ N 22 |5 1 CERPADLD 1M11 \
1n=9A A — b ‘ ‘ RESET PORUCHY \
L Uo=230VAC A2 p ‘ HIGH TEMP 4| 14 I |
4pom. kontakty |2 |4 |6 - 1M® ‘ !
| 3 \ 12 "~ Osadit na dverdch rozvédzada
F | 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ;
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 20 >
> 7PE ‘ >
— — Y
111X1: 1|2 3 ‘\‘HXZ: E E@
H
= s e
J . ()
¢isLo 0BVODU: WL1110 WS1111 -- WL
KABEL (VODIC): CYKY-J 4x2,5 JEFY-0 10x1 --- vlastny kabel
. v < Ovladacia 5 Cerpadio
UKONCENIE: Cerpoq@ TMM’ Cerpcd\o WH’ skrinka cerpadla v CS vycistene]j
napajanie ovladanie MS M1 vody
K Pi/Ps (kW): Pi= 2,4 kW Pi= 2,4 kW
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
w Velaty — Kanalizacia a COV wiesT. zasT . OcU Vefaty ZODP. PROJEKT Ing. A. llé3 pATum: 09,2018 | sTUPER DSP
L = OBSAH ‘ X VYPRACOVAL Ing. A. llig$ LIST ¢isLo:
.r.c. KOSICE — - —= RH - ROZVADZAC -
= CAsT PS8 02 - Elektrotechnické zariadenie COV 17130 G.2-4




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 9
ROZVADZAC RH pole ¢.3
A ~ 1L 3/N/PE_AC 400/230V 50Hz, TN-S ~
e <
—~
s Z
— e
B
117FA1 117FA2 17FU3 | 117KA1 117KAS |, T T T e e |
— 3-pdlovy ?‘ v 1-pdlovy ! svorka so pom.relé pom.relé 5z ‘ |
spinaé motora T istic sklopoi stkou DC 24V 7 DC 24V a2 } 117HL1 117HL2 |
2:5-4A In=6A 2 4p 4P " and
¢ + ‘ § char."B” %2 0:3A ‘ S‘QZGL‘ES X1 X X2 S‘QZGKS X1 g X2 }
| pom.kontakt [ - Teu=10kA (7FU | MIKA2 |, } 0C 24V 0C 24V |
S10rka 50 pom.reld | Gervend zelend \
sklopoistkou oc 22; A2 | }
D o2 \ MIESADLO MIESADLO |
117KA3 } 1M17 - PORUCHA IM17 - CHOD |
— A \
pom.rele [Say] |
L vyhodllZoL\fgg At g 777777 1;\ 2 oc ZZ\F/’ | ov% O_j/ }
poruchovych 0T0+24v GND OTO } tladidlo 13 704 I
stavov o |
motora 21o—ho6 RESET ' 117KA4 A ‘ WX f;?s&ff‘ ‘
E 117KM1 s s 24 |7 | pom.relé ! ierne \
3pslovy A1 1_" ———O—o+ | 0C 24V T } |
SVK;Z A\ v 22 |5 12 VOC \ 4P | MIESADLO 1M17 [
n=
[ Uo=230VAC A2 ;w i HIGH TEMP 4‘ 14 I RESET PORUCHY }
+pom. kontakty |2 |4 |6 - MbTwO_Q/’—OLQ ‘ !
3] 12 "~ Osadit na dverdch rozvédzada
F | 9| 34
31 1yq  LEAKAGE ‘
ol 52
|
|| ‘ 10s ‘
G > 20 >
> 7PE ‘ >
— — Y
MTX1: 1|2 3 ‘\‘\7)(2: E E@
H
= s e
J . &'—E @‘
¢isLo 0BVODU: WL1170 WS1171 --- WSLZ5 WwLN17
KABEL (VODIC): CYKY-J 4x1,5 JEFY-O 10x1 --- vlastny kabel vlastny kabel
5 - - Ovladacia Spinacia blokovaci Miesadlo
UKONCENIE: M\esod_\g 1MW’ M\esod\o 1.MW' skrinka miesadla plavakovy v aktivacne]
napajonie ovladanie MSTM17 spinaé nadri
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KABEL (VODIC): JEFY-0 4x1 JEFY-0 4x1 --- ---
Opticka sonda Opticka sonda
UKONCEN\E: koncentracie 02 kancentracie 02 Rezerva Rezerva
v aktivacne]j v aktivacnej
nadrzi1 nadrzi 2
K{Pi/Ps (kw):
T STAVBA INvESTOR:  Obec Velaty HL. INz. PROJEKTU: _ Ing. L. Hnidiak CISLO ZAKAZKY: 1812104
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