


ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV  Číslo prílohy: G.2-6

Počet Druh Ozn. Popis Miesto / miestnosť

WL1010 1 CYKY-J 5x2,5 RH R1M01 Vertikálne hrablice - napájanie šachta RN
WS1011 1 JEFY-O 10x1 RH R1M01 Vertikálne hrablice - ovládanie šachta RN
WL1020 1 NYCY 4x2,5/2,5 RH MS1M02 Čerpadlo 1M02 - napájanie šachta ČS na prítoku

WS1021 1 JEFY-O 12x1 RH MS1M02 Čerpadlo 1M02 - ovládanie šachta ČS na prítoku

WL1030 1 NYCY 4x2,5/2,5 RH MS1M03 Čerpadlo 1M03 - napájanie šachta ČS na prítoku

WS1031 1 JEFY-O 10x1 RH MS1M03 Čerpadlo  1M03 - ovládanie šachta ČS na prítoku

WL1040 1 NYCY 4x2,5/2,5 RH MS1M04 Čerpadlo 1M04 - napájanie nádrž VK
WS1041 1 JEFY-O 12x1 RH MS1M04 Čerpadlo 1M04 - ovládanie nádrž VK
WL1050 1 NYCY 4x2,5/2,5 RH MS1M05 Čerpadlo 1M05 - napájanie nádrž VK
WS1051 1 JEFY-O 10x1 RH MS1M05 Čerpadlo 1M05 - ovládanie nádrž VK
WL1060 1 NYCY 4x1,5/1,5 RH 1M06 Dúchadlo 1M06 - napájanie 1.01
WS1061 1 JEFY-O 4x1 RH 1M06 Dúchadlo 1M06 - termokontakt 1.01
WS1062 1 JEFY-O 7x1 RH MS1M06 Ovládacia skrinka dúchadla 1M06 1.01
WL1070 1 NYCY 4x1,5/1,5 RH 1M07 Dúchadlo 1M07 - napájanie 1.01
WS1071 1 JEFY-O 4x1 RH 1M07 Dúchadlo 1M07 - termokontakt 1.01
WS1072 1 JEFY-O 7x1 RH MS1M07 Ovládacia skrinka dúchadla 1M07 1.01
WL1080 1 NYCY 4x1,5/1,5 RH 1M08 Dúchadlo 1M08 - napájanie 1.01
WS1081 1 JEFY-O 4x1 RH 1M08 Dúchadlo 1M08 - termokontakt 1.01
WS1082 1 JEFY-O 7x1 RH MS1M08 Ovládacia skrinka dúchadla 1M08 1.01
WL1090 1 CYKY-J 5x2,5 RH R1M09 Mikrositový bubnový filter - napájanie obj. terc. čistenia

WS1091 1 JEFY-O 10x1 RH R1M09 Mikrositový bubnový filter - ovládanie obj. terc. čistenia

WL1100 1 CYKY-J 4x2,5 RH MS1M10 Čerpadlo 1M10 - napájanie šacht ČS vyč. vody
WS1101 1 JEFY-O 12x1 RH MS1M10 Čerpadlo 1M10 - ovládanie šacht ČS vyč. vody
WL1110 1 CYKY-J 4x2,5 RH MS1M11 Čerpadlo 1M11 - napájanie šacht ČS vyč. vody
WS1111 1 JEFY-O 10x1 RH MS1M11 Čerpadlo 1M11 - ovládanie šacht ČS vyč. vody
WL1130 1 CYKY-J 3x2,5 RH 1M13 Klimatizačná jednotka - napájanie 1.01

WL1140 1 CYKY-J 3x2,5 RH 1M14 Klimatizačná jednotka - napájanie 1.01

WL1150 1 CYKY-J 3x2,5 RH 1M15 Klimatizačná jednotka - napájanie 1.02

WL1160 1 CYKY-J 3x2,5 RH 1M16 Elektrický konvektor - napájanie 1.03
WL1170 1 CYKY-J 4x1,5 RH MS1M17 Miešadlo 1M17 - napájanie v 1. akt. nádrži
WS1171 1 JEFY-O 10x1 RH MS1M17 Miešadlo 1M17 - ovládanie v 1. akt. nádrži
WL1180 1 CYKY-J 4x1,5 RH MS1M18 Miešadlo 1M18 - napájanie v 2. akt. nádrži
WS1181 1 JEFY-O 10x1 RH MS1M18 Miešadlo 1M18 - ovládanie v 2. akt. nádrži
WL1190 1 CYKY-J 5x1,5 RH 1M19 Pohon uzáveru 1M19 - napájanie v kalojeme K1
WS1191 1 JEFY-O 12x1 RH MS1M19 Pohon uzáveru 1M19 - ovládanie v kalojeme K1
WS1192 1 JEFY-O 12x1 1M19 MS1M19 Pohon uzáveru 1M19 - ovládanie v kalojeme K1
WLDT00 1 CYKY-J 3x2,5 RH DT Rozvádzač riadenia - napájanie 1.02
WL1L01 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1L01 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - 

napájanie
šachta ČS na prítoku

WS1L01 1 JEFY-O 4x1 DT 1L01 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - signály šachta ČS na prítoku

WL1L02 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1L02 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - 
napájanie

nádrž VK

WS1L02 1 JEFY-O 4x1 DT 1L02 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - signály nádrž VK

WL1L03 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1L03 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - 
napájanie

šacht ČS vyč. vody

Ozn.
obvodu

Napájací
rozvádzač

Koncové zariadenie, vývodKábel
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Koncové zariadenie, vývodKábel

WS1L03 1 JEFY-O 4x1 DT 1L03 Ultrazvuk. snímač výšky hladiny - signály šacht ČS vyč. vody

WL1F01 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1F01 Indukčný prietokomer 1F01 - napájanie šachta na odtoku

WS1F01 1 JEFY-O 4x1 DT 1F01 Indukčný prietokomer 1F01 šachta na odtoku
WL1Q01 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1Q01 Optická sonda O2 - napájanie v 1. akt. nádrži
WS1Q01 1 JEFY-O 4x1 DT 1Q01 Optická sonda O2 - signály v 1. akt. nádrži
WL1Q02 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1Q02 Optická sonda O2 - napájanie v 2. akt. nádrži
WS1Q02 1 JEFY-O 4x1 DT 1Q02 Optická sonda O2 - signály v 2. akt. nádrži
WL1Q02 1 CYKY-J 3x2,5 DT 1Q03 Odoberák vzoriek - napájanie šacht ČS vyč. vody
WS1Q02 1 JEFY-O 4x1 DT 1Q03 Odoberák vzoriek - signály šacht ČS vyč. vody

WU1 1 H07V-K 25 zž HUP - Hlavné ochranné pospájanie -
- 1 H07V-K 6 zž - - Doplnkove ochranné pospájanie -
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